. Kartuzy, dnia 29 marca 2023r.
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

SE.HK.4222.10.G(G.2023

Przedsigbiorstwo Turystyczno-Ustugowo-Produkcyjne
.Koszatka™ Ireneusz Koszatka

Wiezyca 32

83-315 Szymbark

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PELYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230), oraz
po przeanalizowaniu:

« parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawic wymagan, o ktérych mowa

w §y 3 ust. 1 ww. rozporzgdzenia;

« wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

« zakresu 1 czgstotliwo$cl wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

« wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kartuzach przed wydaniem oceny;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach stwierdza, zc

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
jako$¢ wody na plywalni Przedsi¢biorstwa Turystyczno-Ustugowo-Produkcyjnego
»Koszalka” Ireneusz Koszalka
Wiezyca 32, 83-315 Szymbark
nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapiacych sie.

|. Zarzadzajacy plywalnig posiadal ustalony 2 Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Kartuzach harmonogram pobierania probek wody oraz:
« dokumentowatl biezace obserwacje wody na ptywalni;
» dokonywat systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
« rejestrowal wyniki pomiaru jakosci wody;
« podejmowat stosowne dzialania naprawcze;
« prowadzil badania jakosci wody.
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2. Badania jako$ci wody na ptywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacje Polskicgo Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych
metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych w cyt. wyze;
rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosct wody doprowadzanc] na ptywalnig,

Plywalnia zaopatrywana jest w wodg z wodeciggu zbiorowego zaopatrzenia w Szymbarku.

W oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydat oceng jakosci wody nr 88/HK/22 z dnia 29.12.2022r.
w ktorej stwierdzil, ze woda z ww. wodociggu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

a) Woda wprowadzana do niecki haqcnan 7 Hy%lumu cyrkulacji

' Liczba punkmw pﬂbmrama prnbck wndy N I
e ggn}cr;_" e e o e e s - .
liczba badan wyknn%ﬁfLﬁmw““ramﬁ;.:lﬁ(rnntraﬂ ;éx;fnl;trznq P g T e m“;
__IEr"bEL badan_x;},r_l_(}manym pI"fo !_’a_n:t_w{}wq,.{} . |
l’nwmmwcgﬂ impcktﬂra ciamtamcgn w Kartuzach

b e

Jakos¢ wody odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawic wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach (1. Dz U. z 2022r. poz. 1230), z wyjatkiem parametru chloru zwiazanego,
chloroformu 1 sumy THM (przekroczenia okresowe).

P — —  —

s e e

1

5 7 . |
| £ 2 g e |
: od < - QO O
| 5 ' s 2 N =
| o < - e ] m S .
Oznaczane parametry i o 9 5B 5 | § o O
38 |5 £ 5% | SFE
- 38 | °E B Se | 3R
| | z 3 3 = iy v ey Q8 E
| . 55 | BF R =8 | 88 %
e e G el en. 1.5 g .2 g e o) QR
s ___ Parametry fizykochemiczne R
Chlorzwigzany  [02mgd | 3 | 029 | 045 [3076%
Chloroform 1003 mg/l 1____2 e 007 [100%
XTHM - Olmg! | 2 | o013 | 017 [100%
| Prowadzone dzialania naprawcze w celu | .
Ptukanie suw, dodanie wody $wiezej, rtguidud ur;qd;m
| poprawy jakosci wody: |

S — - it <~ i |

b} Woda w niecce basenowe]

Liczba punkmw pnhlemﬁl;{ ﬁrﬁi}:ck Wﬂd}-’ e s

——e E1
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Liczba badan ogolem: | 4

Liczba badan w'ylidnanych w ramach kontroli wcwﬁ(ﬁrznej 3
|

Liczba badan wykonanych przez Panstwowego
' Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Pl N e :

Jakos¢ wody odpowiadata wymaganiom sanitarnym okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawic wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (tj. Dz U. z 2022r. poz. 1230), z wyjatkicm parametru potencjatlu redox, chloru
wolnego, chloru zwigzanego, chloroformu. sumy THM 1 utlenialnosci (przekroczenia okresowe).

- ) R . ,
Q| : |
g | 9 E 3 '; |
- | ] = !
i P £ S |88 |
g | 2 g o - - g = |
Oznaczane parametry e | 2 = 5 e5 | §& ¢
| i = = N ® N | ©'FE
n J S - = 2 ES | 208§
2 4 ‘o O £ £ 7 2 S a S
oo~ —_—  Ab s t « t’ p, E .
i e = e | Za | =5 = 8 =/ | B el o=
. Parametry fizykochemiczne - =
- Potencjat redox (oksydoredukcyjny)
- przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl |750 mV |
| 4 | - 687 25.,00%
) 6,5 < pH7,3 770 mV | | :
i. _b) ?13.::9};15?36 e Tl e e e i S et 0 | — _l : JI — 4
Chlorzwigzany ~ 103mgl | 4 - | 080 | 2500%
_Chloroform S— 1003 mgl | 2 0,13 | 0117 | 100% |
XTHM O Imgn 2 1 0,13 | 017 | 100%
Utlenialnos¢  l4mgl | 4 | - 56 | 2500%

| Dezynfckcja, ptukanie suw, dodanie wody $wiezej,
|_regulacja urzgdzen.

Prowadzone dziatania naprawcze w celu
_poprawy jakosci wody:

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Jakos¢ wody odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach (t.). Dz. U. z 2022r. poz. 1230).
Zastepa; Paﬂshuuwz?ﬁﬁuia
Wk

Otrzymuja: Joanna Mart

|. Adresat
2. Ala
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